Dobor

PoniZsza ilustracja jest pomocna przy doborze odpowiedniego typu pompy Unilift CC przy montazu stacjonarmym.

Minimalna predkesc przeplywu wymagana dla samooczyszezania sie rurociggu Hocznego wynosi 0,7 mis. Przykdad:
Aby zapewni¢ minimalng predkosé przeplywu w przewodzie focznym DN 32, o frednicy wewnetrznej od 26 do 34 mm
(zaleznie od standarddw lokalnych) przeplyw powinien by ok. 2,0 m3/h.

Ponizsza ilustracja przedstawia maksymalng diugosé rurociqadw poziomych i pionowych.
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Ponizsze wytyczne naledy traktowad jako przyblizons. Firma Grundfos nig bierze Zadnej odpowiedzialnosai za
nieprawidiowg prace instalacji wyznaczonej na podstawie powyZzszego rysunku.

Uwaga: Jezeli stosuje sig zawdr zwrotny, musimy uwzglednic straty cisnienia na zaworze wynoszace 0,2 m, warledé
7 nalesty uwzglednié przy wymiarowaniu rur pionowych,

DHugose preewodu #ocznego pionowego powinna byd wyznaczona od poziomu "waczenia” pompy.
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